TRINKWASSER-ANALYSEWERTE 2025
Stadtwerke Gliickstadt - Wasserwerk Krempermoor

Die Analyse wurde im Auftrag bei einem akkreditierten Labor durchgefiihrt.

Stoffe/Kennwerte

Aligemeine Parameter
‘Temperatur der Probe

Elektrische Leitfahigkeit bei 25°C

| pH-Wert
Férbung (SAK 436 nm)
Triibung
TOC (Total Organic Carbon)
Sauerstoff
Gesamtharte
'Karbonathérte
Basenkapazitét pH 8,2
' Sdurekapazitdt pH 4,3
Calcitlosekapazitat

Kationen
Caleium
Magnesium
Natrium
Kalium

Eisen
Mangan
Ammonium

Anionen

' Chlorid
Cyanid
Sulfat
Nitrat

I Nitrit
Fluorid

Bromat

Anorg. Spurenstoffe
Aluminium

Antimon

|Arsen

Blei

Benl

Cadmium

Chrom

Kupfer

| Nickel

Quecksilber

Selen

Uran
AR
Org. Spurenstoffe
‘Benzo(a)pyren

Benzol o
BisphenolA
‘1,2-Dichlorethan
{Summe Halogenessigsauren
Summe Tri-/Tetrachlorethen
‘Summe Trihalogenmethane
Summe PAK.

Summe Pestizide

Summe PFAS-20

Mikrobiol. Parameter

| Coliforme Bakterien
_Enterokokken

+ Escherichia coli (E. coli)
Koloniezahl 20 °C

| Koloniezahl 36 °C
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Grenzwert*
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* nach Trinkwasserverordnung in der Fassung vom 23.06.2023

** Allgemeine Bestimmungsgrenze

*** nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29.04.2007
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Mittelwert
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Wasserhédrte***:
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Stadtwerke Steinburg GmbH
GasstrafBe 18 - 25524 lizehoe
Telefon: 04821 774-0



